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LEYENDA:

      PHILIPS MDK900

      PHILIPS TCS460 1xTL5-25W

      PHILIPS TCS460 1xTL5-45W

      PHILIPS TCS460 2xTL5-28W

      PHILIPS DN131B D217

      INTERRUPTOR

      CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

CMP-2.7

CMP-2.3

CMP-2.3

CMP-2.7

CMP-2.7

CMP-2.3

CMP-2.3

CMP-2.5

CMP-2.5

CMP-2.3

CMP-2.3

CMP-2.5

CMP-2.8

CMP-2.5

CMP-2.5

CMP-2.8

CMP-2.8

CMP-2.5

CMP-2.5

CMP-2.8

CMP-2.8

CMP-2.5

CMP-2.5

CMP-2.8

CMP-2.8

CMP-2.5

CMP-2.5

CMP-2.8

CMP-2.7

CMP-2.3

CMP-2.7

CMP-2.3

CMP-2.7

CMP-2.3 CMP-2.7

CMP-1.17

CMP-1.12

CMP-1.11

CMP-1.10

CMP-1.9

CMP-1.18

CMP-1.11

CMP-1.12

CMP-1.9

CMP-1.10

CMP-1.17

CMP-1.12

CMP-1.11

CMP-1.10

CMP-1.9

CMP-1.11

CMP-1.12

CMP-1.9

CMP-1.10

CMP-1.18

CMP-1.17

CMP-1.18
CMP-1.17

CMP-1.18

CMP-1.19

CMP-1.19

CMP-1.18

CMP-1.18

CMP-1.19

CMP-1.20

CMP-1.18

CMP-1.20

CMP-1.18

CMP-1.20

CMP-1.18

CMP-1.20

CMP-1.18

CMP-1.20

CMP-1.18

CMP-1.20

CMP-1.18

CMP-1.19

CMP-1.20

CMP-1.19

CMP-1.20

CMP-1.19

CMP-1.20

CMP-1.19

CMP-1.20

CMP-1.19

CMP-3.10

CMP-3.5

CMP-3.4

CMP-3.3

CMP-3.11

CMP-3.11

CMP-3.5

CMP-3.4

CMP-3.10

CMP-3.5

CMP-3.4

CMP-3.3

CMP-3.11

CMP-3.11

CMP-3.5

CMP-3.4

CMP-5.3

CMP-5.5

CMP-5.4

CMP-5.3

CMP-5.5

CMP-5.4

CMP-5.3

CMP-5.5

CMP-5.4

CMP-5.3

CMP-5.5

CMP-5.4

CMP-5.3

CMP-5.5

CMP-5.4

CMP-5.3

CMP-5.5

CMP-5.3

CMP-5.5

CMP-5.3

CMP-5.5

CMP-5.3

CMP-5.5

CMP-5.3

CMP-5.5

CMP-5.3

CMP-5.5

CMP-5.3

CMP-5.5

CMP-5.3

CMP-5.3
CMP-5.4

CMP-4.25

CMP-4.24

CMP-4.24

CMP-4.25

CMP-4.18

CMP-4.18

CMP-4.25

CMP-4.24

CMP-4.24

CMP-4.25

CMP-4.24

CMP-4.18

CMP-4.25

CMP-4.19

CMP-4.20

CMP-4.19

CMP-4.20

CMP-4.19

CMP-4.20

CMP-4.19

CMP-4.20

CMP-4.19

CMP-4.19

CMP-4.20

CMP-4.19

CMP-4.20

CMP-4.20

CMP-4.5

CMP-4.3

CMP-4.5

CMP-4.3

CMP-4.4

CMP-4.3

CMP-4.4

CMP-4.3

CMP-4.4

CMP-4.3

CMP-4.5

CMP-4.5

CMP-4.3

CMP-4.3

CMP-4.5

CMP-4.4

CMP-4.5

CMP-4.5

CMP-4.4

CMP-4.4

CMP-4.5

CMP-4.4

CMP-4.3

CMP-4.4

CMP-6.3

CMP-6.5

CMP-6.5

CMP-6.3

CMP-6.3

CMP-6.5

CMP-6.5

CMP-6.3

CMP-6.4
CMP-6.3

CMP-6.4

CMP-6.3
CMP-6.4 CMP-6.3

CMP-6.4

CMP-6.5

CMP-6.3

CMP-6.9

CMP-6.4

CMP-6.5

CMP-6.3

CMP-6.4

CMP-6.3

CMP-6.39 CMP-6.40 CMP-6.38 CMP-6.39 CMP-6.9

CMP-6.38 CMP-6.40 CMP-6.38

CMP-6.34

CMP-6.33

CMP-6.33

CMP-6.34

CMP-6.34

CMP-6.33

CMP-6.33

CMP-6.34

CMP-2.5.5

CMP-2.8.8

CMP-2.3.3

CMP-2.3.3

CMP-1.19.19

CMP-4.24.24

CMP-4.19.19

CMP-4.19.19

CMP-4.3.3

CMP-6.9

CMP-6.10

CMP-6.10

CMP-6.9

CMP-6.9

CMP-6.10

CMP-6.9

CMP-6.5

CMP-6.5

CMP-6.9

CMP-6.9

CMP-6.5

CMP-6.10

CMP-6.10.9

CMP-6.5.5

CMP-6.3.3

CMP-6.3.3

CMP-6.4.4

CMP-4.23

CMP-1

CMP-2.7.7

CMP-2.8.8

CMP-2.5.5

CMP-2.5.5

CMP-2.3.3

CMP-2

CMP-3

CMP-4

CMP-4.4.4

CMP-4.3.3

CMP-4.4.4

CMP-4.3.3

CMP-4.5.5

CMP-4.3.3

CMP-4.4.4

CMP-4.5.5

CMP-4.5.5

CMP-4.20.20

CMP-4.20.20

CMP-5.3.3

CMP-5.4.4

CMP-5.3.3

CMP-5.5.5

CMP-4.24.24

CMP-4.25.25

CMP-5

CMP-6

CMP-6.3.3

CMP-6.4.4

CMP-6.5.5

CMP-6.9.8

CMP-6.9.8

CMP-6.10.9

CMP-1.18.18

CMP-1.18.18

CMP-1.20.20

CMP-1.19.19

CMP-1.20.20

CMP-6.40

CMP-2.7.7

CMP-4.19

CMP-5.3

CMP-5.4

CMP-5.4

CMP-5.4

CMP-5.4CMP-5.4

CMP-5.4
CMP-5.4

CMP-5.3

CMP-5.3
CMP-5.3

CMP-5.3

CMP-5.3
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LEYENDA:

      HYDRA LD N2

      LENS 2N70

      CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

CMP-2.9

CMP-2.4

CMP-2.9

CMP-2.4

CMP-2.4

CMP-2.4

CMP-2.4

CMP-2.6

CMP-2.6

CMP-2.6

CMP-2.6

CMP-2.6

CMP-2.6

CMP-2.4

CMP-2.4

CMP-1.14

CMP-1.14

CMP-1.15

CMP-1.15

CMP-1.15

CMP-1.13 CMP-1.15

CMP-1.13

CMP-1.13

CMP-1.15

CMP-1.13

CMP-1.15

CMP-1.15

CMP-1.14CMP-1.13CMP-1.14
CMP-1.14 CMP-1.13

CMP-1.14

CMP-1.21

CMP-1.21

CMP-1.21

CMP-1.21

CMP-1.22

CMP-1.22

CMP-5.6CMP-5.6

CMP-5.7 CMP-5.7

CMP-5.7

CMP-5.7

CMP-5.7

CMP-5.7 CMP-5.7

CMP-5.6CMP-5.6

CMP-4.23

CMP-4.23

CMP-4.21

CMP-4.22

CMP-4.21

CMP-4.22

CMP-4.21

CMP-4.6

CMP-4.22

CMP-4.22

CMP-4.8

CMP-4.8

CMP-4.6

CMP-4.8

CMP-4.8

CMP-4.21

CMP-4.22

CMP-4.7

CMP-4.7

CMP-4.7

CMP-4.21

CMP-4.7

CMP-4.22

CMP-6.7

CMP-6.8

CMP-6.7

CMP-6.8

CMP-6.7

CMP-6.6

CMP-6.7

CMP-6.6

CMP-3.8

CMP-3.7

CMP-3.8

CMP-3.8

CMP-3.13

CMP-3.12

CMP-3.13

CMP-3.12

CMP-3.13

CMP-3.12
CMP-3.13

CMP-3.12

CMP-3.13
CMP-3.12

CMP-3.13

CMP-3.13

CMP-3.12

CMP-3.12

CMP-3.13

CMP-3.7

CMP-3.8

CMP-3.7

CMP-3.8

CMP-3.7

CMP-3.8

CMP-3.7

CMP-3.8

CMP-3.7

CMP-3.8
CMP-3.7

CMP-6.6

CMP-6.7

CMP-6.6

CMP-6.6

CMP-6.7

CMP-6.7

CMP-6.37

CMP-6.37CMP-6.36

CMP-6.35

CMP-6.35

CMP-6.37

CMP-6.36

CMP-6.35

CMP-6.35

CMP-6.36

CMP-6.37

CMP-6.35

CMP-6.36

CMP-6.36

CMP-6.35

CMP-6.36

CMP-6.35

CMP-1.13

CMP-6.36

CMP-6.37
CMP-6.35

CMP-6.37

CMP-6.35

CMP-6.37

CMP-6.35

CMP-6.37

CMP-6.8

CMP-6.6

CMP-6.8

CMP-6.6

CMP-6.8

CMP-6.8

CMP-6.8

CMP-6.7

CMP-6.8

CMP-6.7

CMP-6.35

CMP-6.37

CMP-4.21

CMP-1.15

CMP-1.15

CMP-1.14

CMP-1.14

CMP-1.14
CMP-1.14

CMP-1.13 CMP-1.13

CMP-1.15 CMP-1.14

CMP-1.15 CMP-1.14

CMP-1.13 CMP-1.14

CMP-1.13 CMP-1.14

CMP-3.6 CMP-3.6

CMP-3.7 CMP-3.7

CMP-3.8

CMP-3.8

CMP-3.7

CMP-3.7

CMP-3.12

CMP-3.13

CMP-3.12

CMP-3.13

CMP-6.6CMP-6.6

CMP-6.7 CMP-6.7

CMP-6.8CMP-6.8

CMP-6.35CMP-6.37CMP-6.36CMP-6.35

CMP-6.37

CMP-6.36

CMP-6.37

CMP-6.37 CMP-6.36

CMP-6.36

CMP-6.37

CMP-1

CMP-2

CMP-3

CMP-4

CMP-5

CMP-6

CMP-5.6

CMP-2.5

CMP-6.7

CMP-4.6

CMP-3.8
CMP-3.8

CMP-3.7
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LEYENDA:

      TOMA DE CORRIENTE SCHUKO

      TOMA DE CORRIENTE SCHUKO DOBLE

      TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA CETAC

      TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA CETAC

      CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

CMP-2.13

CMP-2.11

2

CMP-2.12

2

CMP-2.12

CMP-2.13

CMP-1.24

2

CMP-1.25

2

CMP-1.24

2

CMP-1.25

2

CMP-1.25

CMP-1.24

2

CMP-5.10

2

CMP-5.10

2

CMP-5.11

2

CMP-5.10

2

CMP-5.9

CMP-4.14

CMP-4.16

CMP-4.15

CMP-4.12

2

CMP-4.12

2

CMP-4.15

CMP-4.14

2

CMP-4.12

2

CMP-4.12

2

CMP-4.12

CMP-4.11

2

CMP-4.10

CMP-4.12

2

CMP-4.11

CMP-4.10

2

CMP-4.11

2

CMP-4.10

2

CMP-4.10

CMP-4.11

CMP-4.10

CMP-4.14

2

CMP-4.15

CMP-4.16

2

CMP-4.14

CMP-4.16

2

CMP-4.14

2

CMP-5.10

2

CMP-6.21

2

CMP-6.21

CMP-6.20

CMP-6.20

CMP-6.19

2

CMP-6.18

2

CMP-6.19

2

CMP-6.18

3/N/16A

CMP-3.15

3/N/16A

CMP-3.17

3
/
N

/
1

6
A

CMP-6.31

Motor puerta

3/N/16A

CMP-6.23

Motor puerta

3/N/16A

CMP-6.25

Motor puerta

3/N/16A

CMP-1.36

Motor puerta

3/N/16A

CMP-1.34

Motor puerta

3/N/16A

CMP-1.32

Motor puerta

3/N/16A

CMP-1.30

Motor puerta

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.46

Cargador carretilla

3
/
N

/
1

6
A

CMP-6.14

Cargador carretilla

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.42

Cinta de selección/ Estrujadora de uva

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.40

Cinta de selección/ Tolva de selección

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.38

Despalilladora

3
/
N

/
1

6
A

CMP-6.12

Embotelladora

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.50

Bomba de llenado de tanques

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.48

Bomba de llenado de tanques

3
/
N

/
3
2
A

CMP-1.44

Prensadora de uva

3
/
N

/
1
2
5
A

CMP-1.120

Equipo de frío

3
/
N

/
1
2
5
A

CMP-1.118

Equipo de frío

3
/
N

/
1
2
5
A

CMP-1.122

Equipo de frío

3
/
N

/
1
2
5
A

CMP-1.124

Equipo de calor

3
/
N

/
1
2
5
A

CMP-1.125

Equipo de calor

1/N/16A

CMP-1.26

1
/
N

/
1

6
A

CMP-6.16

CMP-1

CMP-2

CMP-3

CMP-4

CMP-5

CMP-5.11

CMP-6

3/N/16A

CMP-6.27

Motor puerta

3/N/16A

CMP-6.29

Motor puerta

CMP-1.26

CMP-1.26

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.52

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.82

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.84

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.80

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.86

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.78

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.88

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.76

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.90

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.74

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.92

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.72

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.96

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.70

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.94

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.68

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.98

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.54

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.56

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.58

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.60

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.62

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.64

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.66

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.116

Bomba llenado de barricas

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.114

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.112

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.110

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.108

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.106

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.104

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.102

3
/
N

/
1
6
A

CMP-1.100

CMP-2.11

CMP-2.13

Limpia barricas  

Limpia barricas  

2

1/N/16A

3/N/16A
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LEYENDA:

      INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO

      INTERRUPTOR DIFERENCIAL

      INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO

B1250A 3+N

30mA/25A 4

B10A

C
i
r
c
u
i
t

C
a
b
l
e

D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n

L1..3 L1..3

-F1

B1250A 3+N

945.82A 655.3kW

-1

H07V-U

5x300

-X1 1..3 N PE

S
u

p
p

l
y

1

-F3
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