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TUBERIA DESDE LA BOMBA DE CALOR HASTA LA PRIMERA
DERIVACIÓN: 75 mm DE DIAMETRO

ALTURA TUBERIA DE IMPULSION DE AGUA: 7.25 m.

ALTURA TUBERIA DE RETORNO DE AGUA: 7.00 m.

ALTURA TUBERIA DE CONDENSADOS: 6.85 m.
DIAMETRO TUBERIA CONEXION CON PRINCIPAL DE SANEAMINTO: 18 mm.
DIAMETRO TUBERIA PRINCIPAL DE SANEAMINTO: 50 mm.


